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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je novostavba domova pro seniory v obci Lavičky. Objekt je 
navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na západ. Jedná se o objekt s jedním 
podzemním podlažím a třemi nadzemních podlažími. Budova je navržena z železobetonového 
skeletu s výplňovým zdivem Heluz. Suterénní obvodová stěna je z železobetonu. Objekt je 
zastřešen z jedné části sedlovou střechou a z druhé části plochou střechou, která slouží jako 
terasa. Celý objekt je navržen pro bezbariérové využití.  
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Abstract 
The subject of the diploma thesis is a new-built home for the seniors in the village Lavicky. 
The building is designed on flat terrain. The main entrance is oriented to the west. It is a 
building with one basement and three floors. The building is designed of reinforced concrete 
frame with masonry infill from Heluz. Basement wall is made of reinforced concrete. The 
building is covered from one part of a gable roof and the second part of the flat roof that 
serves as a terrace. House is designed for desabled persons.  
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ÚVOD 
 
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby domova pro seniory. 
Stavba je umístěna v obci Lavičky a je situovaná do území, které je územním plánem obce 
určeno jako plocha občanského vybavení. Objekt je částečně podsklepený se třemi nadzemní 
podlaží. Budova je navržena z železobetonového skeletu s výplňovým zdivem od firmy 
Heluz. Suterénní obvodová stěna je z železobetonu. Objekt je zastřešen z jedné části sedlovou 
střechou a z druhé části plochou střechou, která slouží jako terasa. 
Cílem práce je vytvoření projektové dokumentace domova pro seniory dle platných 
právních požadavků, předpisů a norem. 
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 A.1 Identifikace údajů 
A.1. 1 Údaje o stavbě 
a. Název stavby 
NOVOSTAVBA DOMOVA PRO SENIORY 
b. Místo stavby 
Ulice:   Lavičky, Velké Meziříčí 594 01 
Katastrální území:  Lavičky 679232 
Katastrální úřad:  Velké Meziříčí 
Parcelní číslo:  397/1 
A.1. 2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení:  Obec Lavičky 
Trvalé bydliště:  Lavičky 90, Velké Meziříčí 594 01 
Obchodní firma:  -- 
A.1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno a příjmení:  Bc. Lukáš Plodík 
Trvalé bydliště:  Mírová 43, Velké Meziříčí 
Evidenční č. v ČKAIT: -- 
Obor specializace:  pozemní stavby 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
• Vizuální prohlídka 
• Fotodokumentace 
• Stanovení radonového rizika 
• Hydrogeologický posudek 
• Katastrální mapa portál ČÚZK 
• Technické příručky a návody výrobců stavebních materiálů a hmot 
• Normy ČSN 
A.3 Údaje o území 
a. Rozsah řešeného území 
Dotčený pozemek p. č. 397/1 v k.ú. Velké Meziříčí se nachází v okrajové části obce Lavičky 
u komunikace III. třídy čísla 0026. Na pozemku byly v minulosti kasárny, které jsou určeny 
k demolici. Pozemek je ve vlastnictví Care Management Prague s.r.o. se sídlem v ulici Bělohorská 
187/159, Břevnov, 16900 Praha 6. Pozemek je mírně svažitý západním směrem. Pozemek se 
nachází v nadmořské výšce 534-538 m nad mořem. 
 Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který prokázal střední 
radonové riziko. Dále se provedly průzkumy základových poměrů – určení druhu zeminy a hladina 
podzemní vody.  
• Druh zeminy: Skalní horniny R6 – eluvium pararuly Rdt = 300 kPa 
• Hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno přípojkami na veřejné sítě, které vedou 
v komunikaci. Napojení tedy bude provedeno bez zbytečných komplikací a to na: veřejný 
vodovodní řád, veřejný kanalizační řád, veřejnou síť elektrické energie nízkého napětí a napojení 
na plynovodní středotlakou přípojku. 
b. Údaje o ochraně území 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v záplavovém 
území. 
c. Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je mírně svažitý k západu a obsahuje velké množství travnatých ploch, které 
umožňují vsakování dešťových vod. 
Stavba bude napojena na veřejnou jednodílnou kanalizaci. Dešťová voda bude odváděna přes 
retenční nádrž (sloužící k zachytávání přívalové srážkové vody) do kanalizace. 
d. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavební pozemek parcelního čísla 397/1 se nachází v katastrální území Lavičky 679232 a 
spadá pod katastrální úřad Velké Meziříčí. Toto území je vedeno v Územním plánu obce Lavičky 
jako plocha občanského vybavení. Podmínky využití území jsou splněny, stejně jako podmínky 
prostorového uspořádání. 
e. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, případně regulačním plánem 
Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 
f. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaná novostavba domova pro seniory splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Během zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny ze strany orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí ani obce žádné námitky. Při návrhu domova pro seniory byla 
respektována pravidla pro navrhování objektů v dané lokalitě. 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do projektové 
dokumentace. 
h. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nevyskytují se  
 i. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nevyskytují se  
 
j. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Sousední parcely 
Parcelní číslo Vlastník 
173 
Kraj vysočina 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 
270 Obec Lavičky 
271 Pešková Tereza 
286/3 Care Management Prague s.r.o. 
388 Care Management Prague s.r.o. 
389 Care Management Prague s.r.o. 
390 Care Management Prague s.r.o. 
393/1 Care Management Prague s.r.o. 
394/1 Care Management Prague s.r.o. 
395/1 Care Management Prague s.r.o. 
396/1 Care Management Prague s.r.o. 
397/2 Care Management Prague s.r.o. 
398 Care Management Prague s.r.o. 
399 Care Management Prague s.r.o. 
400 Care Management Prague s.r.o. 
2177/1 Care Management Prague s.r.o. 
2572 
Kraj Vysočina 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory 
b. Účel užívání stavby 
Převážná část objektu slouží k ubytování a poskytování péče seniorům. Jedná se konkrétně o 
36 pokojů. V suterénním a prvním nadzemním podlaží je situováno technické zázemí domova pro 
seniory. 
c. Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je uvažovaná jako trvalá. 
d. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není kulturní památkou. 
e. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 Objekt domova pro seniory vyžaduje bezbariérové řešení celého provozu. Nadzemní podlaží, 
sloužící pro užívání osob s omezenou schopností pohybu, je navrženo dle platných vyhlášek a 
norem. Součástí návrhu je i zpevněná plocha, která byla volena dle požadavků na bezbariérovost. 
Jedná se o maximální spád zpevněné plochy 2 % a maximální výškové rozdíly do 20 mm. Dále je 
navrženo parkovací stání se zvětšenými rozměry pro imobilní osoby. Hlavní vstup do objektu je 
opatřen pomocným madlem pro snadnější manipulaci osob na vozíku a dále jsou dveře opatřeny 
kontrastní páskou. 
f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Dotčené orgány byly požádány o vyjádření a stanoviska. Jejich požadavky a připomínky jsou 
zapracovány do projektové dokumentace a budou při realizaci respektovány. 
g. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nevyskytují se. 
h. Navrhované kapacity stavby 
Výměra pozemku:   11440 m2 
Zastavěná plocha objektu:  1712,5 m2 
Obestavěný prostor objektu: 21228 m3 
Celková užitná plocha:  3693,3 m2 
Počet pokojů pro seniory:  36 pokojů 
Počet ubytovaných seniorů: 50  
i. Základní bilance stavby 
Bilance tepelných ztrát objektu 
Celková tepelná ztráta objektu prostupem:  57,6 kW 
Celková tepelná ztráta objektu větráním:  167,1 kW 
Navržený kotel: 2x Viadrus G90 výkon 84-120 kW 
Klasifikační zatřídění prostupu tepla obálky budovy:  B - úsporná 
 
Bilance splaškových odpadních vod 
Není předmětem diplomové práce. 
 
Bilance potřeby studené vody 
Není předmětem diplomové práce. 
j. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Přepokládaný termín zahájení stavby:  09/2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby:  08/2016 
Popis postupu výstavby:  
- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
- hrubá spodní stavba 
 - hrubá vrchní stavba 
- práce vnitřní a dokončovací 
k. Orientační náklady stavby 
Na základě jednoduché kalkulaci je možné uvažovat s částkou na realizaci objektu ve výši 
cca 145 370 000 Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Novostavba domova pro seniory 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Inženýrské přípojky 
SO 04 – Zahradní úpravy 
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 B.1 Popis území stavby 
a. Charakteristika stavebního pozemku 
Dotčený pozemek p. č. 397/1 v k.ú. Velké Meziříčí se nachází v okrajové části obce Lavičky 
u komunikace III. třídy čísla 0026. Na pozemku byly v minulosti kasárny, které jsou určeny 
k demolici. Pozemek je ve vlastnictví Care Management Prague s.r.o. se sídlem v ulici Bělohorská 
187/159, Břevnov, 16900 Praha 6. Pozemek je mírně svažitý západním směrem. Pozemek se 
nachází v nadmořské výšce 534-538 m nad mořem. 
b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který prokázal střední 
radonové riziko. Dále se provedly průzkumy základových poměrů – určení druhu zeminy a hladina 
podzemní vody.  
• Druh zeminy: Skalní horniny R6 – eluvium pararuly Rdt = 300 kPa 
• Hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. 
c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na pozemku se nachází ochranná pásma vzdušného vedení VN 22 kV při jihozápadní straně 
pozemku. Bezpečný odstup od vzdušného vedení bude zapracován do projektové dokumentace. 
Bezpečný odstup činí 10 m. 
d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek ani stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území. 
e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Pří výstavbě bude zvýšená hladina akustického hluku v okolí stavby. Majitelé okolní 
zástavby budou informování o započetí prací a  se zvýšeným hlukem. Stavba bude v průběhu 
výstavby oplocena pro zajištění bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob.  
Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu (oseje se nový trávník, 
vysází se zeleň, stromy). 
Pozemek je mírně svažitý k západu a obsahuje velké množství travnatých ploch, které 
umožňují vsakování dešťových vod. Stavba bude napojena na veřejnou jednodílnou kanalizaci. 
Dešťová voda bude odváděna přes retenční nádrž (sloužící k zachytávání přívalové srážkové vody) 
do kanalizace.  
f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nachází budova kasáren, která je určená k demolici. 
 Na pozemku se nacházejí dřeviny v podobě náletů, které budou před výstavbou pokáceny, po 
ukončení stavebních prací se vysází zeleň v podobě stromů a keřů ve východní části pozemku, 
která bude sloužit jako park pro veřejnost. 
g. Požadavky na maximální závory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nevyskytují se. 
h. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude realizováno zpevněnou příjezdovou 
plochou, která bude provedena ze stávající komunikace III. třídy číslo 0026. Napojení budou 
rozdělena dle účelu a to na zpevněnou plochu sloužící pro parkování navazující na příjezdovou 
komunikaci k objektu, která vede dále k zásobovacímu vchodu do kuchyně. Z důvodu možného 
příjezdu rychlé záchranné služby byla navržena zpevněná plocha ústící ke hlavnímu vstupu do 
objektu, kterou lze v krajních případech použít i pro příjezd vozidla. 
Parkovací stání jsou 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m. Tato místa jsou určena pro parkování osob 
s omezenou schopností pohybu.  
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude provedeno na 
veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na pozemku v místě mezi 
parkovacími stáními bude zřízen sloupek pro umístění HUP a elektroměru. 
i. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 
Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující jejich 
realizaci. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2. 1 Účel užívaný stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Převážná část objektu slouží k ubytování a poskytování péče seniorům. Jedná se konkrétně o 
36 pokojů. V suterénním a prvním nadzemním podlaží je situované technické zázemí domova pro 
seniory. 
Výměra pozemku:   11440 m2 
Zastavěná plocha objektu:  1712,5 m2 
Obestavěný prostor objektu: 21228 m3 
Celková užitná plocha:  3693,3 m2 
Počet pokojů pro seniory:  36 pokojů 
Počet ubytovaných seniorů: 50  
 B.2. 2 Celkové urbanistické a architektonický řešení 
Stavba bude umístěna na pozemku parcelního čísla 397/1. Vlastník této parcely je Care 
Management Prague s.r.o. se sídlem v ulici Bělohorská 187/159, Břevnov, 16900 Praha 6. Investor 
stavby je obec Lavičky se sídlem v ulici Lavičky 90, Velké Meziříčí 594 01. 
Stavba je z části podsklepená. Terén je rovinatý s minimálním sklonem na západní stranu. 
Z komunikace III. třídy povede zpevněná plocha k hlavnímu vstupu do objektu. Dále se zřídí 
příjezdová cesta pro zásobování provozu kuchyně. U objektu je nutné parkovací stání, které bude 
zajištěno pomocí zpevněné plochy těsně přiléhající ke komunikaci III. třídy. Parkovací stání jsou 
navržena také pro parkování osob s omezenou schopností pohybu. 
Objekt je umístěn ve spodní části pozemku z důvodu vhodnějšího napojení objektu na 
inženýrské sítě a dopravní řešení. Parkovací stání je umístěno ve spodní části pozemku (pod 
objektem) 
Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní zástavbou. Pozemek bude upraven pro 
rekreaci uživatelů objektu i místních obyvatelů. 
Architektonické řešení je patrné z výkresů. Byly dodrženy podmínky územního plánu i to, že 
nepřesáhne výšku stávající zástavby a bude mít maximálně tři nadzemní podlaží s možností využití 
podkroví. 
Na pozemku není navrženo oplocení. Pouze v horní části pozemku u napojení na místní 
komunikaci budou zřízeny sloupky, ve kterých bude umístěn elektroměr a HUP. Na pozemku se 
nachází zpevněná plocha určená pro sklad odpadu.  
Napojení na inženýrské sítě je provedeno přípojkou na stávající veřejné sítě (viz výkres 
situace). 
B.2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba slouží k ubytování a poskytování péče seniorům. Jedná se konkrétně o 36 pokojů. 
V suterénním a prvním nadzemním podlaží je situovano technické zázemí domova pro seniory. 
V objektu není navržena žádná technologická výroba. Je zde navržen pouze přidružený 
provoz k provozu domova pro seniory (provoz kuchyně). 
Z pohledu provozu je uvažováno s umístěním kotelny a vzduchotechnické jednotky 
v suterénním podlaží. 
B.2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Provozní část objektu není navržena pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. Jedná 
se o suterénní podlaží a o část prvního nadzemního podlaží. 
Ve zbytku budovy se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Tato část 
budovy byla řešena v souladu s požadavky pro návrh a užívání objektu imobilními osobami. Jedná 
se o návrh požadovaných rozměrů pokojů, chodeb, hygienického zařízení, velikosti dveřních 
otvorů a jejich vybavení (pomocná madla, výška zasklení od podlahy, atd.) a také propojení 
 jednotlivých podlaží mezi sebou. K tomuto účelu byly navrženy dva výtahy. Jeden výtah běžných 
rozměrů a druhý výtah určený pro přepravu osob na lůžku. Také výška a šířka schodišťových 
stupňů byla navržena s ohledem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Dále je možné 
umístit do objektu osobu upoutanou na lůžko. Pro tento případ byla navržena samostatná koupelna, 
která je vybavena pomůckami pro manipulaci s osobou na lůžku. Součásti vybavení objektu je 
kuchyň, kde se vaří jídlo pro uživatele objektu, personál i pro osoby externí.  Do pokojů uživatelů, 
kteří jsou upoutaní na lůžku nebo těm uživatelům, kteří si to budou přát, bude jídlo rozváženo 
pomocí jídelních boxů. 
Hlavní vstup do objektu je řešen opět bezbariérově. Jedná se o zpevněnou plochu vedoucí od 
místní komunikace a parkovacích stání k hlavnímu vstupu do objektu. Tato plocha má maximální 
sklon 2 % a maximální výškový rozdíl je do 20 mm. Část parkovacího stání je vyhrazena pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
B.2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 
Z hlediska péče o bezpečnost práce a technických zařízení se jedná o běžné prostředí 
z hlediska uživatelů objektu. K ohrožení zdraví muže dojít pouze z nedbalosti a to např. při 
nevhodné manipulaci a skladování nebezpečného odpadu či léků sestrami a zdravotníky. Dále 
může k ohrožení dojít např. při užívání domácích spotřebičů a topných těles. Podrobná 
bezpečnostní opatření budou uvedena v uživatelských pokynech u jednotlivých spotřebičů a 
zařízení. Zdravotníci a zdravotní sestry musí být pro práci na daném pracovišti proškoleni a musí 
mít potřebnou kvalifikaci pro provádění daných úkonů. 
Provoz kuchyně spadá do samostatného provozu, kde nesmí pracovat osoby neproškolené a 
osoby s nevhodnou kvalifikací. Zde platí podmínky pro bezpečnost při práci a manipulaci se 
zařízením dle pokynů a požadavků pro daný provoz. 
B.2. 6 Základní charakteristika objektů 
a. Stavební řešení 
Navrhovaný objekt je řešen jako domov pro seniory. Jedná se o stavbu, která bude sloužit 
uživatelům starší generace, kteří mají zdravotní potíže nebo jsou odkázáni plně na pomoc druhých. 
Bude zde poskytována čtyřiadvacetihodinová péče odborně vzdělaných ošetřujících sester. Jednou 
týdně bude v zařízení přítomen ošetřující lékař a dle potřeby dojíždějící lékař z oboru psychologie. 
Nedílnou součástí zdravotního personálu je rehabilitační sestra. 
Pokoje pro uživatele jsou jednolůžkové a dvoulůžkové, orientované na východ a na západ. 
Součástí každého pokoje je koupelna spojena se záchodem. Tato místnost je vybavena sprchovým 
koutem, záchodem a umyvadlem. Na každém patře je navržena centrální koupelna určená pro 
osoby upoutané na lůžko. 
Uživatelům bude podáváno jídlo 4x denně. Jídlo bude připravováno v kuchyňském zařízení, 
které je umístěné v 1NP. Součástí kuchyně je i jídelna, ve které se budou stravovat uživatelé, kteří 
 jsou samostatní, personál i lidé z venku. Do pokojů uživatelů, kteří jsou upoutání na lůžku a nebo 
to bude jejich přání, bude jídlo rozváženo pomocí jídelních boxů. 
V objektu se nacházejí místnosti pro relaxaci. Na každém patře je navržena kuchyňka a 
čistící místnost. Na každém patře kromě 1NP se nachází také posezení, které je určeno pro 
uživatele nebo pro návštěvy uživatelů. 
Provozní část objektu je umístěna do 1S a 1NP. V 1S je umístěna kotelna se 
vzduchotechnikou, dílna a dva sklady. V 1NP jsou sklady prádla, rozlučková místnost, šatny 
zaměstnanců, kuchyně s jídelnou a kancelář ředitele domova pro seniory. 
b. Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Na místě staveniště se nejprve provede sejmutí ornice do hlouby 200 mm, která se bude 
skladovat na dočasné skládce umístěné na stavebním pozemku, tvar dočasné skládky nesmí 
přesahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2. 
Výkopové práce budou provedeny dle rozsahu projektové dokumentace. Před zahájením 
výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě a dbát na to aby nebyly porušeny. 
Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáží základových pásu a 
patek. 
Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu. 
Materiál z výkopů se bude z větší části odvážet na skládku a menší část potřebná na obsypy a 
zásypy okolo stavby se ponechá na pozemku. Zásypy a obsypy musejí být řádně zhutněny na 
původní únosnost terénu. Zhutnění se bude provádět po 200 mm. 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém jsou zhodnoceny výsledky 
průzkumů základového podloží. Výpočtem bylo stanoveno založení objektu na základových 
patkách rozměrů 1,5 x 1,5 m až 3 x 3 m dle zatížení působícího na základovou spáru. Hloubka 
základové spáry je navržena v nezámrzné hloubce. Konstrukce základových patek je navržena 
z železobetonu, pod který se provede pokládka podkladního prostého betonu o mocnosti 100 mm. 
Navržený beton je třídy C 20/25, výztuž B500. 
Základ pod obvodovou zdí je tvořen ze základového pasu vysokého 800 mm a dvou 
bednících tvarovek vysokých 480 mm 
Opěrné stěny v suterénu jsou tvořeny železobetonovou stěnou založenou na prostém pasu, 
který je vysoký 500 mm. Navržený beton je třídy C 20/25, výztuž B500. 
Základová deska je navržena tloušťky 150 mm z betonu třídy C 20/25, který se vyztuží 
vloženou kari sítí s oky 100 x 100 mm a φ 6 mm. V místě uložení příček bude provedeno 
dovyztužení základové desky. 
Svislé konstrukce 
Nosná svislá konstrukce je tvořena železobetonovým sloupem 400 x 400 mm.  
 Suterénní obvodová stěna je tvořena železobetonovým sloupem s železobetonovou stěnou. 
Celá konstrukce je dodatečně zateplena tepelnou izolací EPS peripetr o tloušťce 120 mm.  
Obvodová stěna je tvořena železobetonovým sloupem s výplňovým zdivem Heluz 30 a je 
dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Použitá tepelná izolace je kamenná 
minerální vlna Rockwool Frontrock MAX E o tloušťce 150 mm. 
Ostatní svislé konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic od firmy Heluz. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 280 mm. Jedná se o 
lokálně podepřenou desku. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500.  
V 1NP a 2NP je sádrokartonový podhled sloužící k rozvedení vody a vzduchotechniky 
Stropní konstrukce nad posledním podlaží je tvořena pomocí dřevěných vazníků opláštěných 
sádrokartonovou deskou. 
Schodiště 
V objektu se nacházejí tři schodiště, které jsou tvořeny monolitickou železobetonovou 
konstrukcí. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500. Schodiště bude opatřeno keramickou dlažbou 
z důvodů požární bezpečnosti. 
Statické schéma schodiště je jedenkrát staticky neurčitý nosník, který je podporován prostou 
podporou v obvodové stěně a vetknutím do stropní konstrukce. Výpočet schodiště a návrh výztuže 
- viz samostatná příloha projektové dokumentace. 
Schodišťové stupně jsou rozměru 150 x 320 mm. 
Pod schodištěm bude zřízen základový pas. 
Komín 
Komín je navržen pro odvod zplodin z plynových kotlů. Je dvou-průduchový, tří-složkový 
s víceúčelovou šachtou. Průměr průduchu je 180 mm. Komínové těleso je od ostatních konstrukcí 
oddilatováno vloženou tepelnou izolací v tloušťce min. 50 mm. 
Pod komínem musí být základ, který je tvořený rozšířením základového pasu z prostého 
betonu C 20/25. 
Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen z části plochou provozní střechou a z druhé částí sedlovou střechou. 
Plochá provozní střecha souží jako terasa pro uživatele objektu i jako střešní zahrada. 
Skladby provozní ploché střechy viz výpis skladeb. Odvodnění střechy je řešeno pomocí střešních 
vpustí rozmístěných v ploše střechy. Jedná se o dvě vpusti. Vyspádování ploché střechy je 
provedeno pomocí klínů z tepelné izolace směrem ke vpustem (spád 3%). 
Sedlová střecha je tvořena pomocí dřevěných vazníků vzdálených od sebe max. 1 m. 
Skladba sedlové střechy viz výpis skladeb. Sedlová střecha má sklon 21,7 % a jako krytina byla 
zvolena betonová střešní taška od firmy Bramac. 
 Izolace pro vodě a radonu 
Podlahy a suterénní stěna ve styku se zeminou jsou odizolovány dvěma hydroizolačními 
modifikovanými SBS asfaltovými pásy: 
 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena dvěma asfaltovými modifikovanými SBS 
pásy: 
 ELASTEK 50 GARDEN 
 GLASTEK 30 STICKER  
Jako pojistná hydroizolační vrstva je u šikmé střechy použita difuzní folie BRAMAC TOP 
RU. 
Okna a dveře 
Okenní otvory jsou navrženy dřevěné. Zasklení je provedeno izolačním trojsklem. Hodnota 
součinitele prostupu tepla oknem je Uw=1,0 W/m2K 
Vnější dveře jsou také dřevěné a jsou opatřeny bezpečnostním kováním a madlem pro 
snadné ovládání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hodnota součinitele prostupu tepla 
oknem je Uw=1,1 W/m2K. Dveře vnější i vnitřní jsou částečně prosklené nebo bez zasklení. 
Zasklení je nutné umístit od výšky 400 mm od země z důvodů pohybu osob na vozíku. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné s ocelovou zárubní. V pokojích uživatelů jsou navrženy zásuvné 
dveře do stěny s použitím stavebního pouzdra. 
Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou tepelné 
izolace dle požadavku na součinitel prostupu tepla daného normou ČSN 73 0540. 
Skladby podlah viz výpis skladeb. 
Povrchové úpravy vnější 
Vnější finální vrstva je tvořena minerální probarvenou omítkou tloušťky 2 mm. 
Soklová omítka provedena ze stěrkové omítkové směsi probarvených křemičitých kamínků. 
Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrženy z vápenné štukové omítky nebo 
z keramického obkladu.  
Vnitřní omítka je navržena jednovrstvá tloušťky 20 mm, na kterou je aplikována finální 
vrstva vápenného štuku tloušťky 2 mm. Vnitřní štukové omítky budou po vyzrání povrchově 
upraveny vnitřním nátěrem dle požadavků investora.  
Keramický obklad na stěnách bude ukončen rohovými a ukončujícími trojúhelníkovými 
lištami Blanke. 
Na vodorovnou konstrukci sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 
 Klempířské práce 
Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu Rheinzink. Titanzinkový 
plech bude mít modrošedou zinkovou patinu z výroby. 
Podokapní žlaby u sedlové střechy jsou řešeny systémem Rheinzink a jsou půlkruhového 
průřezu. 
Podokapní žlaby u balkonových konstrukcí jsou řešeny systémovým odvodněním od firmy 
Schluter. 
Podrobnější popis klempířských prvků viz výpis prvků. 
Odvětrání 
Budova je větrána přirozeně s kombinací nuceného větrání v koupelnách. 
Provoz kuchyně je větraný vzduchotechnikou, která je umístěna v 1S. Potrubí 
vzduchotechniky je vedeno v podhledu. 
Technická infrastruktura 
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude provedeno na 
veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na pozemku, v místě mezi 
parkovacími stáními, bude zřízen sloupek pro umístění HUP a elektroměru. 
Oplocení 
Oplocení objektu není navrženo v závislosti na druhu provozu. 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy sloužící jako chodník okolo objektu i jako přístupová cesta pro pěší jsou 
tvořeny z betonové zámkové dlažby vysoké 60 mm. 
Parkovací plocha a příjezdová komunikace k objektu bude asfaltová. 
 
c. Mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zařízení na ní působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) Zřícení stavby nebo její části, 
b) Větší stupeň nepříznivého přetvoření, 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
B.2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a. Technické řešení 
Viz výčet technických a technologických zařízení. 
 b. Výčet technických a technologických zařízení 
V objektu je navržena: 
• Vzduchotechnická jednotka v suterénním podlaží 
• V kotelně je navržený 2x Viadrus G90 výkon 84-120 kW 
• Pro spojení podlaží jsou v budově navrženy dva výtahy od firmy FREE-VOTOlift 
B.2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz složka C3 – Požární bezpečnost staveb. 
B.2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 
a. Kritéria tepelně technického hodnocení 
Budova je navržena v souladu s normou ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana 
budov – Požadavky. Pro stavbu jsou navrhovány minimálně hodnoty doporučené pro příslušné 
konstrukce viz tabulka 3 uvedené normy. 
Tepelně technické posouzení viz složka C4 – Stavební fyzika. 
b. Energetická náročnost stavby 
Celková tepelná ztráta objektu prostupem:  57,6 kW 
Celková tepelná ztráta objektu větráním:  167,1 kW 
Navržený kotel: 2x Viadrus G90 výkon 84-120 kW 
Klasifikační zatřídění prostupu tepla obálky budovy:  B - úsporná 
Průkaz energetické náročnosti není předmětem diplomové práce. 
c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energií nejsou využity. 
B.2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Novostavba domova pro seniory je navržena tak, aby pro daný provoz zajišťovala splnění 
hygienických požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a osvětlení. Všechny 
prostory objektu jsou větrány přirozeně okny, kromě koupelen kde je nucené větrání a kromě 
provozu kuchyně kde je navržená vzduchotechnika. 
Posouzení akustiky konstrukcí, insolací a osvětlení obytných místnosti viz složka C4 
projektové dokumentace. 
U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu, který je znázorněn 
ve výkresu situace. 
S odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001 Sb. O odpadech. Vzniklý odpad bude 
tříděn dle platné vyhlášky. Nebezpečný zdravotnický odpad bude odvážen pověřenými službami na 
určená místa (spalovny) a to v daných časových intervalech. Tento odpad bude zajištěn proti 
manipulaci nepověřenými osobami. 
Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolní stavby. Vzhledem k charakteru 
objektu se nepředpokládá výraznější obtěžování okolní zástavby hlukem, vibracemi nebo prašností. 
 B.2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a. Ochrana před pronikání radonu z podloží 
Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který prokázal střední 
radonové riziko. 
Hydroizolace je navržena z dvou asfaltových pásů modifikace SBS typ S s posypem na 
asfaltové penetraci DEKPRIMER. Toto hydroizolační souvrství splňuje požadavky pro ochranu 
proti střednímu radonovému riziku. 
b. Ochrana před bludnými proudy 
Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem bludných proudů. Pod stavbou bude zřízena 
zemnící soustava z důvodu svedení přepětí, či úderu blesku. 
c. Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v seizmicky ohrožené oblasti. 
d. Ochrana před hlukem 
Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na hladinu akustického hluku v objektu. 
Místnosti v závislosti na daném účelu jsou vhodně uspořádány. Okna jsou navržena dřevěná 
s izolačním trojsklem, které omezuje vnikání hluku do objektu. Okna pokojů pro uživatele jsou 
natočená z jedné části ke komunikaci a z druhé do parku. Hluk na komunikaci se předpokládá 
minimální. 
Stropní konstrukce a skladba podlah je navržena dle požadované normy z hlediska 
akustického hluku i požární bezpečnosti 
Výpočty akustického hluku viz složka C4 – Stavební fyzika. 
e. Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude provedeno na 
veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Všechny přípojky jsou realizovány 
na západní straně objektu. Viz výkres situace. 
B.4 Dopravní řešení 
a. Popis dopravního řešeni 
Napojení budou rozdělena dle účelu a to na zpevněnou plochu sloužící pro parkování 
navazující na příjezdovou komunikaci k objektu, která vede dále k zásobovacímu vchodu do 
kuchyně. Z důvodu možného příjezdu rychlé záchranné služby byla navržena zpevněná plocha 
ústící ke hlavnímu vstupu do objektu, kterou lze v krajních případech použít i pro příjezd vozidla. 
Parkovací stání jsou 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m a jsou určena pro parkování osob s omezenou 
schopností pohybu.  
 b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno zpevněnou příjezdovou 
plochou, která bude provedena ze stávající komunikace III. třídy číslo 0026. 
c. Doprava v klidu 
Parkovaní osobních automobilu je zajištěno v západní části pozemku. Parkoviště má 25 
parkovacích stání z toho jsou čtyři parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
d. Pěší a cyklistické stezky 
Není součástí projektové dokumentace. 
B.5 Řešení vegetace a souvislých terénních úprav 
a. Terénní úpravy 
Výkopy spojené se stavbou objektu budou zahrnuty zeminou uloženou na pozemku. Provede 
se osetí travní zeleně. Do vegetačních úprav pozemku bude také spadat osázení keřů a stromů. Na 
pozemku se dále zřídí lavičky k rekreaci uživatelů objektu ale i místních obyvatelů. 
b. Použité vegetační prvky 
Stromy, keřové prvky, zatravnění.  
c. Biotechnická opatření 
Žádná biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 
Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší, je zajištěna dokonalá 
bezprašnost celého provozu. Pře realizaci smí být použito jen materiálů splňujících podmínky MZ 
ČR 76/93 Sb. Při provozu stavby nebudou překračovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých 
látek vypouštěných do ovzduší. Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani sám svým 
provozem nebude ohrožovat životní prostředí v okolí objektu nadměrným hlukem.   
Odpady budou kontrolované shromažďovány, tříděny a odváženy na sběrná místa 
k regulované likvidaci. 
b. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 
c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťování řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavba ani její části nevyžadují zřízení nových ochranných pásem. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Umístění, charakter a vlastní řešení stavby splňuje požadavky z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a. Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených přípojek, které 
budou využity pro napojení objektu. Pro potřeby hygienického a sociálního zařízení stavby budou 
instalovány mobilní WC.  
b. Odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno do nově vybudované kanalizační přípojky. 
c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených přípojek, které 
budou využity pro napojení objektu. 
Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vytvořen sjezd na komunikace 
vedoucí okolo pozemku. Staveništní komunikace bude řešena z betonových panelů a bude 
odstraněna po skončení prací. 
d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Pří výstavbě bude zvýšená hladina akustického hluku v okolí stavby. Majitelé okolní 
zástavby budou informovaní o započetí prací a i se zvýšeným hlukem. Stavba bude v průběhu 
výstavby oplocena pro zajištění bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob.  
Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu (oseje se nový trávník, 
vysází se zeleň, stromy). 
e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plotem výšky 2 m, vstup na staveniště 
bude pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno výstražnými cedulemi pro 
informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 
Na pozemku se nachází budova kasáren, která je určená k demolici. 
Na pozemku se nacházejí dřeviny v podobě náletů, které budou před výstavbou pokáceny, po 
ukončení stavebních prací se vysází zeleň v podobě stromů a keřů ve východní části pozemku, 
která bude sloužit jako park pro veřejnost. 
f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Nejsou, vše je uloženo na pozemku stavitele. 
 g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při výstavbě budou vznikat následující odpady uvedené v tabulce 
Číslo Název a druh odpadu Způsob likvidace 
17 01 01 Beton Recyklace, odvoz 
17 01 02 Cihly  Recyklace, odvoz 
17 01 03   Tašky a keramické výrobky Recyklace, odvoz 
17 02 01 Dřevo Recyklace, odvoz 
17 02 02 Sklo  Recyklace, odvoz 
17 02 03 Plasty Recyklace, odvoz 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Recyklace, odvoz 
17 04 … Kovy (včetně jejich slitin) Recyklace, odvoz 
17 05 06 Vytěžená hlušina Vyrovnání terénů, 
odvoz na skládku 
17 06 04 Izolační materiály Recyklace, odvoz 
08 04 … Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce a požívání lepidel a 
těsnících materiálu (včetně 
vodotěsnicích výrobků 
Odvoz do sběrného 
místa 
18 01 … Odpady z porodnické péče, 
z diagnostiky, z léčení nebo 
prevence nemocí licí 
Recyklace, odvoz  
20 01 01 Papír a lepenka Recyklace, odvoz 
20 01 02 Sklo Recyklace, odvoz 
20 01 08 Biologický rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven 
Recyklace, odvoz 
20 01 25 Jedlí olej a tuk Recyklace, odvoz 
20 02 … Odpady ze zahrad a parků Recyklace, odvoz 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
 
h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 
Před zahájením stavby bude proveden skrývka ornice v mocnosti 20 cm. Ornice bude 
uložena na deponii umístěné na stavebním pozemku. Deponie bude mít výšku    max 2 m a sklon 
45 °. 
i. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody 
– tzn. Třídění odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., novely zákona č. 31/2011 Sb., vyhlášky č. 
381/2001 Sb., a novely vyhlášky č. 154/2010 Sb. 
Po dobu provádění stavebních prací bude v okolí objektu zatíženo hlukem ze stavebních 
strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. 
j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí podle jiných právních předpisů 
Stavbu budou provádět odborné dodavatelské firmy. 
Při provádění stavby a pohybu na staveništi je nutné dbát na požadavky o bezpečnosti práce 
na stavbě a ochraně zdraví osob dle platných vyhlášek. 
Stavební práce budou kontrolovány stavebním dozorem. 
 k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné, 
protože po dobu provádění stavebních prací nebude těmto osobám staveniště přístupné. 
l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Netýkají se řešené stavby. 
m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plotem výšky 2 m, vstup na staveniště 
bude pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno výstražnými cedulemi pro 
informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 
n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Přepokládaný termín zahájení stavby:  09/2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby:  08/2016 
Popis postupu výstavby:  
- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
- hrubá spodní stavba 
- hrubá vrchní stavba 
- práce vnitřní a dokončovací 
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 1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Převážná část objektu slouží k ubytování a poskytování péče seniorům. Jedná se konkrétně o 
36 pokojů. V suterénním a prvním nadzemním podlaží je situované technické zázemí domova pro 
seniory. 
Výměra pozemku:   11440 m2 
Zastavěná plocha objektu:  1712,5 m2 
Obestavěný prostor objektu: 21228 m3 
Celková užitná plocha:  3693,3 m2 
Počet pokojů pro seniory:  36 pokojů 
Počet ubytovaných seniorů: 50  
2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude umístěna na pozemku parcelního čísla 397/1. Vlastník této parcely je Care 
Management Prague s.r.o. se sídlem v ulici Bělohorská 187/159, Břevnov, 16900 Praha 6. Investor 
stavby je obec Lavičky se sídlem v ulici Lavičky 90, Velké Meziříčí 594 01. 
Stavba je z části podsklepená. Terén je rovinatý s minimálním sklonem na západní stranu. 
Z komunikace III. třídy povede zpevněná plocha k hlavnímu vstupu do objektu. Dále se zřídí 
příjezdová cesta pro zásobování provozu kuchyně. U objektu je nutné parkovací stání, které bude 
zajištěno pomocí zpevněné plochy těsně přilehající ke komunikaci III. třídy. Parkovací stání jsou 
navržena také pro parkování osob s omezenou schopností pohybu. 
Stavba je umístěna ve spodní části pozemku z důvodu vhodnějšího napojení objektu na 
inženýrské sítě a dopravní řešení. Parkovací stání je umístěno ve spodní části pozemku (pod 
objektem) 
Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní zástavbou. Pozemek bude upraven pro 
rekreaci uživatelů objektu i místních obyvatelů. 
Architektonické řešení je patrno z výkresů. Byly dodrženy podmínky územního plánu i to, že 
nepřesáhne výšku stávající zástavby a bude mít maximálně tři nadzemní podlaží s možností využití 
podkroví. 
Na pozemku není navrženo oplocení. Pouze v horní části pozemku u napojení na místní 
komunikaci budou zřízeny sloupky, ve kterých bude umístěn elektroměr a HUP. Na pozemku se 
nachází zpevněná plocha určená pro sklad odpadu.  
Napojení na inženýrské sítě je provedeno přípojkou na stávající veřejné sítě (viz výkres 
situace). 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Provozní část objektu není navržena pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. Jedná 
se o suterénní podlaží a o část prvního nadzemního podlaží. 
 Ve zbytku budovy se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Tato část 
budovy byla řešena v souladu s požadavky pro návrh a užívání objektu imobilními osobami. Jedná 
se o návrh požadovaných rozměrů pokojů, chodeb, hygienického zařízení, velikosti dveřních 
otvorů a jejich vybavení (pomocná madla, výška zasklení od podlahy, atd.) a také propojení 
jednotlivých podlaží mezi sebou. K tomuto účelu byly navrženy dva výtahy. Jeden výtah běžných 
rozměrů a druhý výtah určený pro přepravu osob na lůžku. Také výška a šířka schodišťových 
stupňů byla navržena s ohledem na pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Dále je možné 
umístit do objektu osobu upoutanou na lůžko. Pro tento případ byla navržena samostatná koupelna, 
která je vybavena pomůckami pro manipulaci s osobou na lůžku. Součásti vybavení objektu je 
kuchyň, kde se vaří jídlo pro uživatele objektu, personál i pro osoby externí.  Do pokojů uživatelů, 
kteří jsou upoutaní na lůžku a nebo to bude jejich přání, bude jídlo rozváženo pomocí jídelních 
boxů. 
Hlavní vstup do objektu je řešen opět bezbariérově. Jedná se o zpevněnou plochu vedoucí od 
místní komunikace a parkovacích stání k hlavnímu vstupu do objektu. Tato plocha má maximální 
sklon 2 % a maximální výškový rozdíl je do 20 mm. Část parkovacího stání je vyhrazena pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
3) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba slouží k ubytování a poskytování péče seniorům. Jedná se konkrétně o 36 pokojů. 
V suterénním a prvním nadzemním podlaží je situováno technické zázemí domova pro seniory. 
V objektu není navržena žádná technologická výroba. Je zde navržen pouze přidružený 
provoz k provozu domova pro seniory (provoz kuchyně). 
Z pohledu provozu je uvažováno s umístěním kotelny a vzduchotechnické jednotky 
v suterénním podlaží. 
4) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 
Na místě staveniště se nejprve provede sejmutí ornice do hlouby 200 mm, která se bude 
skladovat na dočasné skládce umístěné na stavebním pozemku, tvar dočasné skládky nesmí 
přesahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2. 
Výkopové práce budou provedeny dle rozsahu projektové dokumentace. Před zahájením 
výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě a dbát na to aby nebyly porušeny. 
Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáží základových pásu a 
patek. 
Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu. 
Materiál z výkopů se bude z větší část odvážet na skládku a menší část potřebná na obsypy a 
zásypy okolo stavby se ponechá na pozemku. Zásypy a obsypy musejí být řádně zhutněny na 
původní únosnost terénu. Zhutnění se bude provádět po 200 mm. 
 Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém jsou zhodnoceny výsledky 
průzkumů základového podloží. Výpočtem bylo stanoveno založení objektu na základových 
patkách rozměrů 1,5 x 1,5 m až 3 x 3 m dle zatížení působícího na základovou spáru. Hloubka 
základové spáry je navržena v nezámrzné hloubce. Konstrukce základových patek je navržena 
z železobetonu, pod který se provede pokládka podkladního prostého betonu o mocnosti 100 mm. 
Navržený beton je třídy C 20/25, výztuž B500. 
Základ pod obvodovou zdí je tvořen ze základového pasu vysokého 800 mm a dvou 
bednících tvarovek vysokých 480 mm 
Opěrné stěny v suterénu jsou tvořeny železobetonovou stěnou založenou na prostém pasu, 
který je vysoký 500 mm. Navržený beton je třídy C 20/25, výztuž B500. 
Základová deska je navržena tloušťky 150 mm z betonu třídy C 20/25, který se vyztuží 
vloženou kari sítí s oky 100 x 100 mm a φ 6 mm. V místě uložení příček bude provedeno 
dovyztužení základové desky. 
Svislé konstrukce 
Nosná svislá konstrukce je tvořena železobetonovým sloupem 400 x 400 mm.  
Suterénní obvodová stěna je tvořena železobetonovým sloupem s železobetonovou stěnou. 
Celá konstrukce je dodatečně zateplena tepelnou izolací EPS peripetr o tloušťce 120 mm.  
Obvodová stěna je tvořena železobetonovým sloupem s výplňovým zdivem Heluz 30 a je 
dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Použitá tepelná izolace je kamenná 
minerální vlna Rockwool Frontrock MAX E o tloušťce 150 mm. 
Ostatní svislé konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic od firmy Heluz. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 280 mm. Jedná se o 
lokálně podepřenou desku. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500.  
V 1NP a 2NP je sádrokartonový podhled sloužící k rozvedení vody a vzduchotechniky 
Stropní konstrukce nad posledním podlaží je tvořena pomocí dřevěných vazníků opláštěných 
sádrokartonovou deskou. 
Schodiště 
V objektu se nacházejí tři schodiště, které jsou tvořeny monolitickou železobetonovou 
konstrukcí. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500. Schodiště bude opatřeno keramickou dlažbou 
z důvodů požární bezpečnosti. 
Statické schéma schodiště je jedenkrát staticky neurčitý nosník, který je podporován prostou 
podporou v obvodové stěně a vetknutím do stropní konstrukce. Výpočet schodiště a návrh výztuže 
viz samostatná příloha projektové dokumentace. 
Schodišťové stupně jsou rozměru 150 x 320 mm. 
Pod schodištěm bude zřízen základový pas. 
 Komín 
Komín je navržen pro odvod zplodin z plynových kotlů. Je dvou-průduchový, tří-složkový 
s víceúčelovou šachtou. Průměr průduchu je 180 mm. Komínové těleso je od ostatních konstrukcí 
oddilatováno vloženou tepelnou izolací v tloušťce min. 50 mm. 
Pod komínem musí být základ, který je tvořený rozšířením základového pasu z prostého 
betonu C 20/25. 
Střešní konstrukce 
Objekt je zastřešen z části plochou provozní střechou a z druhé částí sedlovou střechou. 
Plochá provozní střecha souží jako terasa pro uživatele objektu i jako střešní zahrada. 
Skladby provozní ploché střechy viz výpis skladeb. Odvodnění střechy je řešeno pomocí střešních 
vpustí rozmístěných v ploše střechy. Jedná se o dvě vpusti. Vyspádování ploché střechy je 
provedeno pomocí klínů z tepelné izolace směrem ke vpustem (spád 3%). 
Sedlová střecha je tvořena pomocí dřevěných vazníků vzdálených od sebe max. 1 m. 
Skladba sedlové střechy viz výpis skladeb. Sedlová střecha má sklon 21,7 % a jako krytina byla 
zvolena betonová střešní taška od firmy Bramac. 
Izolace pro vodě a radonu 
Podlahy a suterénní stěna ve styku se zeminou jsou odizolovány dvěma hydroizolačními 
modifikovanými SBS asfaltovými pásy: 
 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
Hydroizolační vrstva ploché střechy je tvořena dvěma asfaltovými modifikovanými SBS 
pásy: 
 ELASTEK 50 GARDEN 
 GLASTEK 30 STICKER  
Jako pojistná hydroizolační vrstva je u šikmé střechy použita difuzní folie BRAMAC TOP 
RU. 
Okna a dveře 
Okenní otvory jsou navrženy dřevěné. Zasklení je provedeno izolačním trojsklem. Hodnota 
součinitele prostupu tepla oknem je Uw=1,0 W/m2K 
Vnější dveře jsou také dřevěné a jsou opatřeny bezpečnostním kováním a madlem pro 
snadné ovládání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hodnota součinitele prostupu tepla 
oknem je Uw=1,1 W/m2K. Dveře vnější i vnitřní jsou částečně prosklené nebo bez zasklení. 
Zasklení je nutné umístit od výšky 400 mm od země z důvodů pohybu osob na vozíku. 
Vnitřní dveře jsou dřevěné s ocelovou zárubní. V pokojích uživatelů jsou navrženy zásuvné 
dveře do stěny s použitím stavebního pouzdra. 
 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou tepelné 
izolace dle požadavku na součinitel prostupu tepla daného normou     ČSN 73 0540. 
Skladby podlah viz výpis skladeb. 
Povrchové úpravy vnější 
Vnější finální vrstva je tvořena minerální probarvenou omítkou tloušťky 2 mm. 
Soklová omítka provedena ze stěrkové omítkové směsi probarvených křemičitých kamínků. 
Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrženy z vápenné štukové omítky nebo 
z keramického obkladu.  
Vnitřní omítka je navržena jednovrstvá tloušťky 20 mm, na kterou je aplikována finální 
vrstva vápenného štuku tloušťky 2 mm. Vnitřní štukové omítky budou po vyzrání povrchově 
upraveny vnitřní nátěrem dle požadavků investora.  
Keramický obklad na stěnách bude ukončen rohovými a ukončujícími trojúhelníkovými 
lištami Blanke. 
Na vodorovnou konstrukci sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 
Klempířské práce 
Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu Rheinzink. Titanzinkový 
plech bude mít modrošedou zinkovou patinu z výroby. 
Podokapní žlaby u sedlové střechy jsou řešeny systémem Rheinzink a jsou půlkruhového 
průřezu. 
Podokapní žlaby u balkonových konstrukcí jsou řešeny systémovým odvodněním od firmy 
Schluter. 
Podrobnější popis klempířských prvků viz výpis prvků. 
Odvětrání 
Budova je větrána přirozeně s kombinací nuceného větrání v koupelnách. 
Provoz kuchyně je větraný vzduchotechnikou umístěnou v 1S. Potrubí vzduchotechniky je 
vedeno v podhledu. 
Technická infrastruktura 
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude provedeno na 
veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na pozemku v místě mezi 
parkovacími stáními bude zřízen sloupek pro umístění HUP a elektroměru. 
Oplocení 
Oplocení objektu není navrženo v závislosti na druhu provozu. 
 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy sloužící jako chodník okolo objektu i jako přístupová cesta pro pěší je 
tvořena z betonové zámkové dlažby vysoké 60 mm. 
Parkovací plocha a příjezdová komunikace k objektu bude asfaltová. 
5) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Z hlediska péče o bezpečnost práce a technických zařízení se jedná o běžné prostředí 
z hlediska uživatelů objektu. K ohrožení zdraví muže dojít pouze z nedbalosti a to např. při 
nevhodné manipulaci a skladování nebezpečného odpadu či léků sestrami a zdravotníky. Dále 
může k ohrožení dojít např. při užívání domácích spotřebičů a topných těles. Podrobná 
bezpečnostní opatření budou uvedena v uživatelských pokynech jednotlivých spotřebičů a zařízení. 
Zdravotníci a zdravotní sestry musí být pro práci na daném pracovišti proškoleni a musí mít 
potřebnou kvalifikaci pro provádění daných úkonů. 
Provoz kuchyně spadá do samostatného provozu, kde nesmí pracovat osoby neproškolené a 
osoby s nevhodnou klasifikací. Zde platí podmínky pro bezpečnost při práci a manipulaci se 
zařízením dle pokynů a požadavků pro daný provoz. 
6) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 
řešení, zásahy hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
Stavební fyzika: 
Viz složka C4 – Stavební fyzika. 
Energetická náročnost stavby: 
 Celková tepelná ztráta objektu prostupem: 57,6 kW 
 Celková tepelná ztráta objektu větráním:  167,1 kW 
 Navržený kotel: 2x Viadrus G90 výkon 84-120 kW 
 Klasifikační zatřídění prostupu tepla obálky budovy:  B - úsporná 
 Průkaz energetické náročnosti není předmětem diplomové práce. 
Před negativními účinky vnějšího prostředí bude stavba chráněna svými obvodovými 
konstrukcemi. 
7) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz složka C3 – Požární bezpečnost staveb. 
8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě. 
Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za použití 
předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 
 9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí 
V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradičný technologické postupy bez zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
10) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby bude vypracována v rozsahu potřebném pro 
provedení stavby. Dokumentace pro provádění stavby není výrobní dokumentací. 
11) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 
Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem naplánovaných termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části. 
12) Výpis použitých norem 
• ČSN 73 4301: 2004 Obytné budovy 
• ČSN 73 0532: 2010 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků 
• ČSN 73  4130: 2010 – Schodiště a šikmé rampy 
• ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov - Terminologie 
• ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov - Požadavky 
• ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin 
• ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody 
• ČSN 73 5305: 2005 Administrativní budovy a prostory 
• ČSN 74 3305: 2008 Ochranná zábradlí 
• ČSN 73 0802: 2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0535: 2006 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální 
péče 
• ČSN 73 4108: 2013 Hygienická zařízení a šatny 
• ČSN 73 0580: 2007 Denní osvětlení budov 
• ČSN 73 0581: 2009 Oslunění budov a venkovních prostor 
 
 
 
 
 
Ve Velkém Meziříčí  7.1. 2014       Vypracoval: Bc. Lukáš Plodík 
ZÁVĚR 
Práce pro mě byla velice obohacující, protože jsem si mohl zkusit navrhnout a vytvořit 
projektovou dokumentaci podle současných platných předpisů a norem.   
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SO   stavební objekt 
ŽB   železobeton 
EPS  expandovaný polystyren 
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C16/20 třída betonu (kubická pevnost / válcová pevnost) 
C20/25 třída betonu (kubická pevnost / válcová pevnost) 
PT   původní terén 
UT   upravený terén 
NP   nadzemní podlaží 
S   suterén 
VŠ   vodoměrná šachta 
RŠ   revizní šachta 
IŠ   instalační šachta 
TUV  teplá užitková voda 
PBS  požární bezpečnost staveb 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
PÚ   požární úsek 
SEZNAM PŘÍLOH: 
SLOŽKA B - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
- S01 PŮDORYS 1S   M 1:150 
- S02 PŮDORYS 1NP   M 1:150 
- S03 PŮDORYS 2NP   M 1:150 
- S04 PŮDORYS 3NP   M 1:150 
- S05 POHLEDY 1    M 1:150 
- S06 POHLEDY 2    M 1:150 
- S07 ŘEZ A-A    M 1:150 
- S08 ŘEZ B-B    M 1:150 
- S09 SITUACE KOORDINAČNÍ  M 1:700 
- S10 ZÓNY     M 1:500 
- S11 NÁVRH SCHODIŠTĚ 
- VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH PATEK 
- DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 
 
SLOŽKA C1 – TEXTOVÁ ČÁST, SITUACE 
- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
- C. SITUACE STAVBY 
- C1.01 SITUACE ŠIŘŠÍCH VZTAHŮ  
- C1.02 SITUACE     M 1:200 
 
SLOŽKA C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
- D - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
- C2.01 ZÁKLADY      M 1:75 
- C2.02 PŮDORYS 1S     M 1:75 
- C2.03 PŮDORYS 1NP     M 1:75 
- C2.04 PŮDORYS 2NP     M 1:75 
- C2.05 PŮDORYS 3NP     M 1:75 
- C2.06 STROP NAD 1S     M 1:75 
- C2.07 STROP NAD 1NP     M 1:75 
- C2.08 STROP NAD 2NP     M 1:75 
- C2.09 VAZNÍKOVÁ STŘECHA    M 1:75 
- C2.10 PLOCHÁ STŘECHA    M 1:75 
- C2.11 ŘEZ A-A      M 1:75 
- C2.12 ŘEZ B-B      M 1:75 
- C2.13 POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ  M 1:75 
- C2.14 POHLED SEVERNÍ     M 1:75 
- C2.15 POHLED JIŽNÍ     M 1:75 
- C2.16 POHLED NA STŘECHU    M 1:75 
- C2.17 DETAIL A – TERASA    M 1:5 
- C2.18 DETAIL B – ATIKA     M 1:5 
- C2.19 DETAIL C – KOTVENÍ VAZNÍKU  M 1:5 
- C2.20 DETAIL D – VAZNÍK ODVĚTRÁVÁNÍ  M 1:5 
- C2.21 DETAIL E – BALKÓN    M 1:5 
- VÝPIS SKLADEB 
- VÝPIS PRVKŮ 
 
SLOŽKA C3 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 
- ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
- C3.01 PŮDORYS 1S     M 1:75 
- C3.02 PŮDORYS 1NP     M 1:100 
- C3.03 PŮDORYS 2NP     M 1:100 
- C3.04 PŮDORYS 3NP     M 1:100 
- C3.05 POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ  M 1:100 
- C3.06 POHLED SEVERNÍ     M 1:100 
- C3.07 POHLED JIŽNÍ     M 1:100 
- C3.08 SITUACE      M 1:400 
 
SLOŽKA C4 – STAVEBNÍ FYZIKA 
- TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
- ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
- POSOUZENÍ AKUSTIKY 
- DENNÍ OSVĚTLENÍ 
- INSOLACE DIAGRAMEM ZASTÍNĚNÍ 
 
SLOŽKA D1 – SPECIALIZACE BETONOVÉ KONSTRUKCE 
- BETONOVÉ KONSTRUKCE PROTLAČENÍ VNITŘNÍ SLOUP 
- BETONOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠŤOVÁ DESKA 
 
SLOŽKA D2 – SPECIALIZACE VYTÁPĚNÍ 
- VYTÁPĚNÍ 
 
 
PŘÍLOHY: 
VIZ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE 
